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Cablaggio standard  
con trasduttore 10 : 30V uscita 4-20mA 
Di seguito i metodi di cablaggio 

Per utilizzare POWER DATA con i trasduttori forniti dalla casa utilizzare: 
 
Colore verde o azzurro da collegare a AI 
Colore rosso o marrone da collegare a +VO 
Colore nero da collegare a GND 

+VO (Rosso o marrone) 

AI  (Verde o azzurro) 
+VO (Rosso o marrone) 

AI  (Verde o azzurro) 

GND (nero) 

Cablaggio  
a 2 poli 

Cablaggio  
a 3 poli 

Trasduttore Trasduttore 

POWER DATA MINI 2.0 


